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HDC19s Series Capacitor Switching Contactor

Safety Notice

Make sure to read this manual carefully before installation, operation,
maintenance and inspection, and install and use this product correctl
faccording to the manual.
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Know about HDC19s product

® Panel Introduction
4

Himel
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Note:
1- Main circuit outgoing terminals 2/T1, 4/T2 and 6/T3
2-Product specification
3 -Main circuit incoming terminals 1/L1, 2/L2 and 5L3

Technical parameters

® Main circuit
Table 1 Main Circuit Parameters
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Conditions of normal use, installation and
transportation

® Conditions of normal use and installation
(1) The ambient temperature ranges between -5C

Manuel d’utilisation /A Danger: 4- Coil incoming terminal A1 5| wa| =>|zEa| Camoied < and +40°C with average value in 24h not exceeding
.- : 5- Coil outgoing terminal A2 B 885|552 553 _Efgé o B2 +35C:
e.\A-ﬁMJ‘ d?.d" ® Prohibit to operate the contactor with wet hands; 6-Normally close auxiliary terminal 21NC 3 3 2 e |25E[€5 (B E 220V|380V| 660V 9§ 8 s
® Never touch the conductive parts while in use; y y o o8 & 52 & 58 2z £|240v|400V|690V ,,3) sg (2) Altitude: <2000m;
i i i i P 7-N Il iliary t inal 13NO o 23| &3l &§318¢e So . . .
® Make sure that the product is electrically neutral during maintenance! [ Himel ) 15 -Normally open auxiliary termina g=| °o9 © 2 [0 ¢ O Rated Capacity | @ (3) The atmosphericrelative humidity does not exceed
HDC19$ Series and care. HDC195-95 . 8-Normally close auxiliary terminal 31NC = QnkVar 50% when the highest ambient temperature is
_ - A\ Attention: = 9-Precharge contacts group HDC195-25 |17 | %16 112]18 +40°C. Higher relative humidity is allowed unde
239?"':‘" SW"C“'“9:°"“’:"°’ ® The installation, maintenance and care shall be implemented b (3 iy 10-Normally close auxiliary terminal 32NC :Egl:sji | 29 [>>>| 32 | 10|20 | %6 |35le lower temperature, e.g. up to 90% for +20°C.
ontacteur pour condensateur qualified persons; 11-Normally open auxiliary terminal 14NO S 36 [JFB| 43 | 15[25 |43 ; ;
(053815 55) 23 5a SLl) Guadle ciliiSall g ® Confirm whether the product voltage, current, frequency and use {596%%5\;/474-1 hen vl accessory 12-N "y |p il Y terminal 22 NC HDC19s-63 690 43 1222 63 | 18 | 30 | 48 Protective measures shall be taken for condensation
category meet the requirements before use; NC-b): -Normally close auxiliary termina L IS8 occasionally due to temperature change;
) gory q ; le(AC-6b): 72 1q ) ; : HDC195.95 {338 |
%Dprv‘!plled Slanfdﬁrd: IEdCl/hENU6094;\A7-4-1 Ibefore th ® Connect the control circuit first for no-load operation test and then| 1th:95A: ~ 20 13-Coil outgoing terminal A2 S 2 95 | 30 | 50 | 86 | 50le (4) The installation site shall be vertical , with
lease carefully rea e User Manual before the : e . ) PRY)
installation and use of the products, keep it properly connect the load in case of no abnormality; ) == 9NM __oewemn 21 14-Current limiting reactor HDC19s-115 87 125 | 35 | 60 | 92 inclination at all directions not exceeding #22.5°;
as backup. ® Regularly tighten the terminals and remove the deposited dust; Ue _ 2201230} 3801400]560/650) V- 22 15-Brand logo o e . . X |
Conforme & la norme. GEI/EN 60947-4.1 ® Don't make the foreign matters fall into the product: [AC60[Qn] 30 | 50 | 86 |kva g ® Auxiliary Circuit (5) Itshall be installed in places where there is no
[lLire attent \t ce manuel dutilisation avant ® Don'tuse it for inching; i 16-Product model Table 2 Auxiliary Circuit Parameters shock and vibration, or rain and snow either:
tage et utilisation du produit. C: I ] " ) . ) N | U )
rdqﬁ?iliasgaetizne.l isation du produit. Conserver le manuel . gisetrs\:j:‘zgomng accessories provided by the company as optional 17-Certification mark v Rated |Conventional]l Controlled OpSraatteignal (6) Pollution class: 3;
. . ies; - . -4- sage i Free Ai it ; . .
b2 138 36153 [EC/EN 60947-4-1 Jeall JUia¥) ® Refuse the use and contact the supplier in case of damage o 18 Confo.rmance stanfiard No.: IEC 60947-4-1 Category Ivgi:a_‘ge” Thermal Capacity Currentle (7) Installation category: Il
iy it il pladin s el J i el abnormal sound during product unpacking; 19-Isolation voltage Ui Ui~ | currentlth [Close [ Open [ 220v [ 38ov (8) Rated impulse withstand voltage Uimp::
-+ ® Make product§ waste treatment for product scrap. Thank you for 20-Rated current under AC-6b AC-15 690V 1A 3600VA|350VA 1.6A | 0.95A HDC19s-25~43:4kV; HDC19s-63~115:6kV;
- your cooperation. Figure 1 Product Schematic Diagram 21-Ith: Conventional free air thermal current DC-13 33W 015A| - (9) Rated frequency: 50/60Hz;
”IITIE/ 22-Rated control capacity under Ue, le
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(10) Protection class: IP20; Table 3 Overall and installation dimensions Unit: mm ® See Table 5 for the wiring capability and tightening
(11) Apply to 8h shift, intermittent periodic shift, [Eea=—=———. Model Dimensions Installing dimension torque.
uninterrupted shift and short-time shift. 3 HDC19s-25 A:;:x 8426; C1m2;x D7Ta5x Eg‘:x ;81/23 Table 5 Wiring capability and tightening torque.
£ - -
® Conditions of normal storage and transportation w HDC19s-32 | 180 | 56.5 | 132 | 83 40 50/60 Current specification |HD_%95 H-Ea)zc/lgs HD_g;gs r_ig)5<l:111955
0T ture: -25% ~ +55TC. uD to 470%C withi HDC19s-43 | 180 | 56.5 | 132 | 83 40 50/60 —
(1) Temperature: - »upto within a N HDC195-63 | 190 | 745 | 154 [1275] 59 | 100110 MainiciicUiiwiring
short time (24h); 0 g HDC19s-95 | 190 | 85.5 | 160 | 127.5| 67 100/110 Fl_ﬁdblf wire | 1wire |mm?| 1.4 |15--10] 4---25 | 650
. Ly 2] withou
(2) Relative humidity: <95%; Q'@ ol HDC19s-115] 190 | 855 | 160 | 1275] 67 100/110 thout, Zwires |mm] 14 1156 | 216 | 6..25
(3) The product shall be transported gently without % g : é Debug ging and Operatio Flexible wire | 1wire [mme| 1.4 16 | 425 | 6--50
upside down and strong collision; oo 85 . Checkﬁuhetherthe'technical parameters of the product] withterminal [ 2 wires [mm?| 125 | 1.4 | 410 | 6--16
4) The product shall not be subject to rain and snow x DS g meet the use requirements; ) ) Hard wire i A
@ P ; ) g &2 ©5 ® The resistance wire must be separated after installation; wihout 1 wire |mm’| 14 | 156 | 425 | 650
during transportation and storage. o S >3 ® The incoming and outgoing wires must be fixed tight, terminal 2wires |mm*| 1--4 | 156 | 4--10 | 625
O oS to prevent the terminal or product burning caused by, ; . N
Product installation % » Q2 terminal overheating of loose connection. Tightening to'q_lfe - N m_ - 12 18 5 9
£ oy ® The isolation resistance of the instrument installed Control & Auxiliary circuit wiring
® All specifications can be installed by screw, and D= 25 for@gwerfactorcompensatlon should be no less than Fle':ible wire | 1wire |mm? a
) ol = N without - 5
HDC19s-25, 32, 43 can also be installed onto 35mm 4 5= 22 ® Connect the control circuit first to test without load, terminal 2wires |mm
DIN rail, HDC19s-63, 95, 115 can be installed onto iy 3 and then connect the load if no abnormity. Flexible wire | 1 Wire [mm?
35 75 DIN rail 4 ® Don’t make the foreign matters fall into the product: With tarening] - - 1--25
mmor /omm rail. o Recommend selecting SCPD according to type 2 2 wires |mm
® Referto figure 2, figure 3, and table 3 for overall and co_cl)_r%ilnaiion protections and the fuse model is shown Hard wire 1wire |mm®
. . . . in Table 4. without - 1.4
HIMEL installation dimensions. . Table 4 Matching fuse model terminal 2 wires |mm?
i g Model HDC19s | HDC19s | HDC19s | HDC19s [ HDC19s | HDC19s Tightening torque Nem 1.2
www.himel.com o -25 32 43 -63 95 115
Main ci it HRT16-00|HRT16-00| HRT16-00 | HRT16-00 | HRT16-00| HRT16-00
Copyright@Himel Co., Ltd. ain circuit]  son 40A 50A 80A | 100A | 125
' uxiiary HRT16-00 10A
>, circuit .
& Paper can be recycled
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HDC19s Contacteur pour condensateur Connaitre HDC19s le produit Note: Caractéristiques techniques Conditions normales d'exploitation, de montage (11) Utilisable en service intermittent de 8h, service|
NOTICE DE SECURITE o Face avant 1- Bornes principales de sortie 2/T1, 4/T2 and 6/T3 et de transport. intermittent périodique et en service de courte durée|
orati \ tation. d - 4 2- Spécificatios du produit @ Circuit principal ® Conditions normales de montage et d'exploitation .
vant toute opération dedmclmtage. d explonaulon, d'entretien ouI +B incipales d'entrée 1/L1. 2/L2 and 5.3 Tableau 1 Caractéristiques techniques du circuit principal ?C f(’: . ® Conditions normales de stockage et de transport.
e maintenance, merci de lire attentivement le présent manuel - Bornes principales d'entree f an 1) Température ambiante -5C ~ + 40C, la valeur . . ) - . '
(42 maintena B e e e . N (1) P re ) B (1) Température ambiante: - 25C ~ + 55C et jusqu'a
) ) ) 5 s> | € s |2s | commandée moyenne quotidienne ne devra pas excéder +35°C. +70C sue de courtes périodes (24h).
/\ Danger: 5- Borne de sortie de la bobine de commande A2 E: -gg % ® - E g( 220v]380v 660V (2) Altitude : < 2000m ; (2) Humidité relative : < 95%
o ' ) ) . , E] S <| & S - - ¢ o i . :
Sous ten§|or\., il est interdit de toucher.les parties actives. ) 6- Contact auxiliaire normalement fermé 21NC §g EGE’ ool 59 |5 £ c|240v[400v 650V (3) Humidité : A une température ambiante de + 40, (3) Au cours du transport ou du stockage, éviter les
Toute opération de montage ou de maintenance devra se faire hor: 7- Contact auxiliaire normalement ouvert 13NO g a 50| 5 52 |E 2 =| - \ o ) L . o . ’
tension.  Himel ) 15 e L fermé 31NG 2 58|3 | 8 |58 | coussance I'humidité relative de I'air ne devra pas excéder 50%; chocs violents, manipuler et stocker les caisses dans
Ne pas manceuvrer le contacteur mains humides. HDC195-95 d 8- Contact auxiliaire normalement fermé 31N o |© 3 Qn kvar a de plus basses températures, I'humidité relative le bon sens.
= 9- Groupe de contacts de précharge A Alovd N " e ) . . ) )
A\ Attention: ce 17 10-C P o P | 9 rerme 32NGC HDC19s-25 17 25 [ 6 [ 12] 18 pourra étre plus élevée, par exemple & + 20°C, 'humidité (4) Les produits doivent étre stockés dans des lieux
. . . | - Contact auxiliaire normalement fermé HDC19s-32 29 32 | 10 | 20 | 36 | 3518 relative pourra étre de 90%. Des mesures spéciales exempts de pluie et de neige.
Tout travail de montage ou de maintenance devra se faire par d e 11- Contact auxiliaire normalement ouvert 14NO | <= | g g g " X )
personnel qualifié. IEC 60947-4-1 ' piease remove HDC19s-43 36 |23 43 |15 25 | 43 devront étre prises contre la condensation en cas de
itati iller 4 ; Ui: 690V when nstall accessory 12- Contact auxiliaire normalement fermé 22NC 690 —— 23 & . 5 : M
Avant montage ou exploitation, veiller & ce que la tension de |e(AC_6bM 1q 13-B g de Ia bobine A2 HDC19s-63 43 |233] 63 |18 | 30 | 48 variations brusques de la température ambiante. Instructions de age
service, le courant, la fréquence et la catégorie d'utilisation son Ith:95A ~— - Borne de sortie de la bobine N © ~ . P .
en adéquation avec 'application. =6 INM  mormoms 5 14- Bobine de limitation du courant HDC19s-95 72 |¥7°| o5 | 30 | 50 | 86 | 50le ) L.e nllonta’ge devraétre vcertlcal, : |ncllna|sonlmax.|male ® Tous les produits peuvent étre vissés , les produits
Connecter le circuit de commande en premier, a vide, tester. 30[380/400] 660/690] v 22 HDC19s-115) admissible étant de + 22.5° dans toutes les directions. ce . _ . .
15- Logo de la marque 87 125 | 35 | 60 | 92 référencés HDC19s-25, 32, 43 peuvent étre montés|
La mise en charge ne devra se faire que sile test & vide est concluant| [ACH0) [ 50 | 86 [kVai g q — — (5) Eviter les chocs, les vibrations, la pluie et la neige. il Din 35mml et | duits refé 5s HDC19
Vérifier les les embouts de cable et nettoyer le contacteur. i 16- Référence du produit @ Circuit auxiliaire (6) Degré de pollution: 3 surrailDin 3ommie 9? produi S’l'e erenClES . S
Veiller & ne pas introduire de corps étrangers dans le contacteur. B — 17- Certification Tableau 2 Caractéristiques techniques du circuit auxiliaire A o -63, 95, 115 peuvent étre montés sur rail Din 35mm
Utiliser les accessoires optionnels offerts parle fabricant. 18- Conformité & la norm: CE| 60947-4-1 Calibre | Courant | Puissance | Calib (7) Catégorie dinstallation : i ou75mm.
En cas de défaut constaté lors du déballage (dommages matériels R . Catégorie| tension | thermique |commandée | courant e (8) Tension de choc Uimp : HDC19s-25 ~ 43 1 4kV; ® Se référer aux figures 2et 3 ainsi qu'au tableau 3
ou bruit anormal), ne pas utiliser le produit et contacter 19- Tension d'isolement Ui d'utilisation| d'isolement| conventionnel HDC19s-63 ~ 115 : 6kV. . ;
immédiatement votre fournisseur. 20- Calibre courant sous AC-6b Ui Clusel Open | 220V | 380V (9) Fré 50-/60Hl pour les dimensions hors tout et de montage.
Le produit doit étre trait¢ comme un déchet industriel a sa fin de vie. . . . _Ith: i i AC-15 3600VA|360VA| 1.6A [0.95A requence : z
Figure 1 Dessin du produit 21 Ith.gourantthermlque conventionnel 690V 10A | - (10) Indice de protection: IP 20.
22- Tension de commande sous Ue, le DC-13 33W 0.15A
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F i i it: Tabl abl missibl | rr . .
max [Tableau 3 Dlmensmr.w hors tout et de n.wnt.age Unit: mm ® Tableau 5 Cejb es ad 'sslb es et couple de serrage HDCA9s (555545 55) Sl 5 43 il sl pusdla
—] ~]g == Réfs Dimensions Dimensions de montage| Tableau 5 cables admissible et couple de serrage. q "
Ly = elerence Amax [ Bmax [ Cmax |Dmax | Emax Fmax Aadhad) Gilaglald
—— ) B ST ensd ¢ [HDC19s[HDC19s THDC19s [HDC19s . 4
—Tllm]: = g © HDC19s25 | 176 | 455 | 122 | 745 | 35 50/60 pectlications de courant | "5 | -32143 | -63 | -95115
g =) - - — 4S5 U 138 1Y) s 181 ¢ Alilae s diilien s Al 5 g sisall a5 U,
N o w & HDC19s-32 | 180 [ 56.5 [ 132 | 83 40 50/60 Céablage circuit principal i ) ” ol il U esmacn (JS.2 4nl 22l
oo c . o N g )
o[ e : R o e T T I =
° f © g HDc19:95 190 | 855 | 160 [ 127.5] 67 100/110 sans embout | 2wires |mm| 14 | 156 | 4-16 | 6-25 o A
™5 0 < a - . " J o
< =5 A 1wire [mm?| 14 | 16 | 425 | 650 ke 3 Guedall i Y @)
Ny - g HDC19s-115| 190 | 85.5 [ 160 | 127.5| 67 100/110 g\?:clee?;&? e o o T ) 2Ry 1] Y @) 5 TG h@d y
m.% S0 Exploitati mm} 125 bl Alall e gl B el oSl 3 pm s pie e S5 @) (3 3
g 2 oS xploitation Cablerigide | 'Wire [mm’| 1--4 | 15--6 | 4--25 | 6--50 6 | HDC19s-95 16
% - g © o ® Vérifier que les caractéristiques techniques du produit sans embout [ 2 wires [mm?| 1.4 | 156 | 410 | 6--25 A
£ 2E= o5 correspond bien a I'utilisation que I'on veut en faire. CE 2
o 5% 28 ® Les cables d'entrée et de sortie doivent étre fixes| Couple de serrage N'm| 12 18 5 9 [ N N Fo WX PEC RIS I Y ~ '
2o 8 13 convenablement pour éviter les échauffements, les Commande et circuits auxiliaires el phaata¥1 A5 00 515 Sl 5 seal) o e S Gy e sl sl U5 @ 5.(:6%%?,47-4'1 i al accsssory
I3 T 2 risques d'incendie ou les pertes de connexion. Cabl o] 1wire [mm? sl e dilae ,e'('AC_Bb)A 75
oy P ® La tension d'isolement des produits de compensation IS T - 14 o il a8 23 (ol 3 Alaal) ALy Ll a8 551 Yl Jn 5 n e @) Ith:9BA— ;g
o5 05 de puissance ne devra pas étre inférieure a V2Ue; wires |mm Gk e oLk 5m g pie (s SN -&;gm 51
v g’ﬁ %'g ] Connecterg'al?ord le circuit de commandeawde puis Cable souple 1wire |mm? 125 £ 552 Sl JLaad) 130 5 e 53 S o a s @ 02 22
D e =5 la charge s'il n'y a pas de dysfonctionnement. avec embout [ 2 wires |mm® 2 t gisall J212 g 58 31 ga e p2e e sl @) [ 50 [ 86 [kva
.g E ® Ne pas |n§rod|:||re de corps étrangers dans le prodylt. - - LS 53 Ly o5 ) il il 81 oy il 51l g 13 @) L
2 a ® En coordination de type 2, la protection par fusible Cable rigide | 1Wire |mm €l g ol At Y ¢ bl o i e Ugea 5l il iy 1Y) @) \ )
[} recommandée figure dans le tableau 4. sans embout [ 5 wires 2 T4 PRI ) IS roe i o il ) S s
= N . . mm Sl 1S s S sl LS (e el o sl Badla oleil 2ic @)
£ Tableau 4 Protection par fusible recommandée
X e HDC19s | HDC19s | HDC19s | HDC19s | HDC19s | HDC19: Couple de serrage Nem 12
o s s s s s s
g Référence 25 32 43 -63 -95 -115
2l Circuit HRT16-00 | HRT16-00 | HRT16-00 | HRT16-00| HRT16-00 | HRT 16-00
principal 32A 40A 50A 80A 100A 125A sl Ll yl) 1 )
agizﬁ;ii:e HRT16-00 10A T
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2/T1, 4/T2 5 6/T3 dwsts 1 50l AXL-«NEJ‘A'-A:,-N.-‘I-‘I dlal) Ji 5 quS ) g aladia) by ) ) Jaill oejfﬂ‘ Lyie |
z sl ailas 2 70+ Jaai 0 (Sas chasia a2 55+~25- 15,0 all 42 (1)
1/L1'2/L235LBWJH$LAC::J%M€L«{_3 Al bl el 1 U pea 5340+ N sie a3 5o o Ll el a5 505 Aa s (1) (Aol 24) paaill i l) J,mr. ujva__.,;.,z”;
Al Jle -4 T da 2 35+ del 24 B Leiad L sia slads Yy s %95 < ¢ i) ikl (2)
Al 7 555 e -5 EEIA] 3 s . s 1 Ligiall Giladeall (a5 4ddi 50 Gy siiall Jid o3y (3
i e = N 1 22000 S5k ¥ sasl) gl (358 S il o e gLt ) (2) =+ =l ind 5 4l 03 bl g sl Ji o3 (3) - -
21NC Bleall 2eliall el -6 11 660V |380v|220v {5 2 Sl 4 - 50 Aa 2 0585 Laxie %50 sall Ayl &y sk )1 5 5la5 Vi (3) 5 dasll Agdas el g W) 5 5laed gz gidall o pes VT 0as (4) : )
13NO 2cludl el -7 ) - - _ o 1< O || > [¥) 3 3
31N 5l sl “J.w 8 <3 [690v|400v | 240v .]; sl 2 |%e|3s| 3 st Ay s A % ey Apsie Aa 0 40+ (5 semil] Lupnall 61 541l e 5= 3~
51:—4} e - " u i N 3 = =
by gyuém:':,.m-g al 1 N v 20 e %90 e fminia il pall A 03 0555 Losie e 1 i1
32Né ol sctnd) u-‘-L«-ﬂ.\—10 Qn kvar o Glall A b e ) GRSl JLaf A8 ) )il MA%) sy « ‘g o ‘g
N 18]12] 6| 25 17 HDC19s-25 5 e a2 L3 see oS i) adge (0580 of cans (4 " , % Q- o=
14NO 2eldl) Ll 211 e sad e A oy L gee o e 055 0l @ (4) Gilaglail] gaan g = -
29NG i) el gl 12 asle | 36 [20 [ 10| 32 |555] 2 HDC19s-32 15,222.5 + jslan ¥ alalasyl . — - — o o % 3%
P . 43| 25 | 15 | 43 |23 36 HDC19s-43 |- a5 515l datn (30 1S 8 o siiall S 5 a5 Absa e Jsoall 8 Al Hliall | Gladiall Gladiel) gaes @ < :
A2 Gl el ¢ 5 A 513 358 690 hall e Ay ) il Us? OlSa B z sinal A (5) Nl ml
el e anl e 5l 14 28 |30 | 18| 63 1222 43 HDC19s-63 ¢ gl dsullmml 35 oaall @di)) 0S«2 198-25, 32, 43 Pl ‘5, g
g g L3 o sl s s L i ~ ~
(ES ) Rdtal) ez 15 sole | 86 | 50 | 30 | 95 |9 ® €[ 72 HDC19s-95 3dae: sl da L (6) ls? pSasll ?L-‘EJ 63,95,115- ._.Lémjj Gli 3oLV ae A__\J__\Jil‘ gj 83
gl zi5ei-16 92 | 60 [ 35 | 125 87 HDC19s-115 Il s ;s 3l 433 (7) O 0Saz Apapaall dSull Gle 198 @ladijall Gle e JJ.JJJ‘ } gz 8 Z
i) e donlal Y Siked 17 HDC195-25 ~ 43 :Uimp usall & sial 5 Jsaal 2621 (8) 75 e 35 Lol e 1 |
60947-4-1 |EC : 4sallall Ciliaa 5all 18 Jsaall 2 48015 i) 4] ailadl) 6KV HDC195-63 ~ 115 ¢ 4KV (p221) 3 (Lelaalt) w:mi\. gsld{az et 31.441‘? (|2)\éA.L) ° 3 3
Ui doall 22 -19 G|y , ) 558 BO/BOHZ : s sbemall 23311 (9) S (oonall) et IR (gt et ety
AC-6b s sl 5l 5 2gall s Ll -20 le S riaall Eeseytuasll FUSCRIES IP20 : desll 322 (10) 3
ol o1l s iy 980V | 220V "‘”I e | ki £ 50 sl ol el 8 50l sl pU35 Jle ol (1) :
P i (SOl - 0.95A| 1.6A |360VA [3600VA AC-15 RINCE] - e L.
7 Ue, le Glidl aeludl 32 -22 -5 0.15A 33W 108 690V DC-13 S el B R s Sl s
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R R R Remark Remark Remark Remark
Unit: mm (Doaall) slals aaa dleal g (paadl) byl 3 J<al 2SS 21550 (Uasall) Jsiia 5 Jsaall @
P Y] 5 L) 22283 SOLIS =1 55) (b sall) Jsaie 5 Jsaall
Fmax | Emax |Dmax]Cmax|Bmax | Amax HDC19s [HDC19s HDC195|HDC19$| e
50/60 35 | 745 | 122 | 455 | 176 |HDC19s-25 95115 | 63 | -32/43 | -25 e
50/60 40 83 | 132 | 56.5 | 180 |HDC19s-32 g ) 3 3000
50/60 40 83 | 132 | 565 | 180 [HDC19s-43 650 | 4-:25 [15-10 14 [mm[ 13 [ o) gy,
100/110 59 |127.5| 154 | 74.5 | 190 [HDC19s-63 n 5 0
5o mm Jis
100/110 67 | 127.5| 160 | 855 | 190 |HDC19s-95 625 1 4016 | 156 | 14 . 2
100/110 67 | 1275] 160 | 855 | 190 |[HDC19s-115 6050 1 425 | 16 | 14 lmm| 15§ guis)dey) s,
- 616 | 410 | 14 | 125 [mm?| 200 | (@Febn
ALY Aples 650 | 425 | 156 | 14 |mm?| 10 sl U
L35 A AR ) Lol Ll iiall Cilial s ) (3o (Biad @) 625 | 410 | 156 | 14 |mm?| 20us o
el aaa3 s (.)= {U’?") (J?—‘-J) EA})%]’.J JPAJ‘ &—DULS-‘! ° 9 5 18 12 |N*m B e 75
b ) Glosl) L) ¢(gd1a) Addall uasl Glas 52 Lall 55503 (llall en) Y
¢ Vi2Ue 8 Jil 58 o) 5l g sad Slatie A e 53401 @ W) PRTPRN R
Jaan o3 (bl con) el 5 pall Rmgie 13l (3550300 Jpes i @ 14 o
LJIs a0 A 131 (gl pesall) mm’| 2
|l e Tgal Gles Jan Y @ 125 mm*[ 1S | ) del 55
s seeaia las Cuagls < (CHAP) 2 ¢ 55 Geuii 3 @ mm| 20 | (@fets
A (odaall) 5 saal) oot mm?| 1S sl JS
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